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» CPLCONCO .!,;A}, www.cpl.it
CPL CONCORDIA Sac, Caop, Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas
Via A Brandi, 39 - 41833 Concordia s/S. (Mo) - ITALY
tel. +39.0535616.1 - fax +39.0535,616.500 - Comunicazione riepilogativa delle attivita svolte
mail: info@cplit - pec: cpleancordiasoccacp@legalmailit
Spett.: Rete Gas Fidenza sil
Via Gramscl, 1
43036 Fidenza PR
Alla c.a..  Marlo Chiaravallott!
NGU_00002121 SAL/2017
Codlce Impianto: 34812201
Implanto; FIDENZA
Comune: FIDENZA
Tipo di gas distribuito: Metano
Condlzioni meteorclogiche: Sole
Data inizlo lavork 22/05/2017 Data fine lavori: 25/05/2017
Ispezione rete gas eseguita con automezzo aftrezzato
Rete Alta Pressione verificata {mil): 0
Rete Media Pressions verificata (mi): 31111
Allegato 1
Rete Bassa Presslone verificata (ml): 24,542
Totale Rete verificata automezzo (ml); 55,6853
Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonalj
Rete Alla Pressione veriflcata (ml): 0
Rete Media Presslone verificata (ml): 10.872 Allegato 2
Rete Bassa Pressione verificata (ml): 1.857
Totale Rete verificata mezzi pedonali {ml): 12.728
Totale segnalirilevati in fase di prelocalizzazione n® 5 Allegato 3
Strumentazione utllizzata per la ricerca:
Autoveicolo aftrezzato:  Huberg - Protheo IR s/n 12670
Strumento portatile: Huberg - Metrex 2 s/n 17046.16
Tecnico che ha svolto l'attivitd:  Glacomo Gualumi
——  Energy improving fife |
& G T, Cad. Fisc. - N. Iscrizione &, di Modepa . P. IVA: DOIS4850364
1 & Lk kscriz. albo soc. coap. a mulualits prevalenle o AJBS548
USRLHI50 9001 UHER 56 603 BHSAS 1860 SABO00 1505000 . Cap. soc. e riserve (af 31/12/2015): € 115.897.506
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CPL CONCORD!A Sec. Coop.

Via A. Grandi, 38 - 41833 Concordia s/5. (Mo) - [TALY

tel, 33053561611l - fax +39.8535.616.308

mail: info@cplit - pec: cplcancordiasoccovp@legalmail it

Allegato N*1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

www.cplit

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

IMPIANTO DI: ~ FIDENZA COMUNE DI:  FIDENZA
DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
| 2200612017 | LOCALITA' TABIANO-COSTA FERRARI | w | e |
| 22/05/2017 | LARGO CESARE BATTISTI | mp | ACCIAIO |
| 221052017 | STRADA DEL CARRETTO | ™ | acomo |
| 22/05/2017 | PIAZZA GIOBERTI ‘ BP | ACCIAIO l
[ 2210512017 | PIAZZA MATTEOTTI [ 8 T accmo |
[22105/2017 l PIAZZA PONTIDA l BP | ACCIAIO |
| 23/05/2017 I PIAZZALE REPUBBLICA | BP [ ACCIAIO l
| 23/05/2017 | VIA AFFANNI | | acciao |
[ 23/06/2017 | VIA ARIOSTO | B | accio |
[ 23/05/2017 | VIABELLIN [ 8 | acomo |
| 23/05/2017 | VIA BERENIN | B> | acciaio |
| 2810512017 | VIABERZIER LG | Accmio |
[ 23105/2017 | VIABOCCACCIO I8 | accmo |
[ 23/05/2017 | VIA BOLDROCCHI [ ®» 1 acomo |
[ 2310512017 | VIABONDI | B | accwmo 1
| 28/05/2017 | VIA caDUTI CIViLL | P | Acciaio |
[ 23/05/2017 | VIA CARDUGC I | acciaio l
| 2310512017 | VIA CAVOUR | 8P | accio |
| 23/05/2017 | VIA CITTADELLA [ BP I ACCIAIO |
[ 2810512017 | VIA CONFORT! | B» | acomo |
| 28/05/2017 | VIA MALPELI [ 8P | acoio |
| 23/05/2017 | VIAA. COSTA 8 | accmo |
| 2800612017 | VIA DE AMIGIS | ®P | acciaio ]
[ 23/05/2017 | ViA DEI MILLE [ 8 | acomo |
[ 23/05/2017 | VIA DEL TEATRO | B | acomo |
|73105/2017 | VIALE VITTORIA | BP | acciaio |
[ 23/05/2017 | VIADONIZETT! [ 8P [ acomo |
* AP = rele In Alta Pressions; MP = rete in Medla Presstone; BP = rete in Bassa Pressione pag. 1
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Cod. Fisc, - N. Iscrizione R). di Modena - P. IVA; GRISA350364
1scriz. afho soc. conp. a mutualita prevalente n® AIDS548
Cap. sue. e siserve fal 31/12/2085): € 15.897506
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CPL CONCORDIA Soc. Coap.

Via A, Grandi, 39 - 43833 Concordia s/S. (Mo} - ITALY

tel +39.0535.616.4t - fax +39.0535.616.390

mail: info@eplit - pec: eplconcordiaseccoop@legalmatkit

Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

www.cplit

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

IMPIANTO Di:  FIDENZA COMUNE DI FIDENZA
DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
[ 23/05/2017 | VIAFOSCOLO | 8 | accmao |
| 23/06/2017 | VIA FRATE GHERARDO | 8 | acomo |
| 23/05/2017 | VIA FRATELLI CAIROLI | B | acomc |
| 23/05/2017 | VIA GANDOLF| | 8 | accmo |
[ 2810572017 | VIA GIAVAZZOLI | 8 | accmo |
| 2800502017 | VIA GIUSTI | B | accmao |
| 28/05/2017 | VIA GOITO | 8 | accmo |
| 23/05/2017 I VIA GRAMSCI | BP I AGCIAID !
| 23/05/2017 | VIA GUATELLL [ BP I ACCIAIO l
[ 2310572017 | VIAIV NOVEMERE | 8 | accmo |
| 280052017 | VIAL MILANI | 8 | accmo |
| 2310512017 | VIA MANZON | 8 | acomo |
| 23/05/2017 | VIA MASCAGNI BT
[ 2310512017 | VIA MENTANA | B | accmo |
| 23/05/2017 | VIA MICHELI | B> | acomo |
| 231052017 | VIA MINZONI | B | accao |
| 23/05/2017 | VIA MUSINI | 8 | accao |
] 23105/2017 [ VIA OBERDAN [ BP I ACCIAIO I
i 23/05/2017 [ VIA PESCINA | BP 1 ACCIAIO I
[ 2010572017 | ViA PETRARCA | B | acomo |
| 23/05/2017 | VIA PONTE ROMANO ] BP | ACCIAIO |
| 23/05/2017 | VIA PORRO | B | accao |
| 28/05/2017 | VIA ROMAGNOS! | B | accao |
| 23/05/2017 | VIA ROSSI | 8 | acomo |
[ 23/05/2017 | VIAROSSINI | BP | ACCIAIO I
[ 23/05/2017 | VIA TAGLIASACCHI | 8 | acomo |
| 23/05/2017 | VIA TOMMASINI | % | accmo |
pag. 2

* AP = refe In Alta Pressione; MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Presslone
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Cod, Fise, - N kscrizione R, di Modena - P IVA; 88154350364
Iscriz. afbo soc. coop, a mulualita prevalente n® AlOS548
Cap. soc. € riserve (al 31/12/2015); £ HG.897506
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CPL CONCORDIA Soc, Coop.

Via A, Grand, 38 - 41033 Concosdia 5/5. (Mo} - JTALY

tel. +39.0535,BI6.411 - fax +38.0535.616.380

mail: info@cplft - pec: eplconcordiasaccoap@legalmail it

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

Allegato N°1 - ELENGO VIE 1SPEZIONATE CON AUTOMEZZO

‘ IMPIANTO DI FIDENZA COMUNE DI FIDENZA
DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
[ 230572017 | VIATOSCANIN | 8 | accmo |
[ 2210512017 | VIATRIBUNALE | 8 | accmo |
[ 23/0572017 | VIAUGOLINI [ 8» | acomo |
| 2300572017 | VIAVALENTINI | B> | accumio I
| 2810512017 | VIA VISCONT! [ 8 | accmo |
{ 28/05/2017 | VIAVITO AMI | 8P | acomio |
[ 2310512017 | VIAXX SETTEMBRE [ 8 ] accano |
| 23/05/2017 [ VIA XXIV MAGGIO i BP | ACCIAIO |
[ 2810572017 | VIA XXV APRILE | 8 | acomo |
[ 2300612017 | ViA GHIOZZI [ 8 | acomo |
rzsmsfzm? | VICOLO LAZZARINO ] BP [ ACCIAIO J
[ 2370572017 | VICOLO M. BACCHIN [ 8" | accmo |
[ 28/05/2017 | STRADA DEL CARRETTO [ v | PE |
| 23/05/2017 | VIADELNEVO [ v | acomo |
| 23105/2017 | STRADA SAN GIACOMO | | pE |
[ 241052017 | VA BORGHESI | 8 | accmo |
| 241052017 | VA MAZZINI | ep | Accia |
| 2510512017 | VIA BERLINGUER | 8P | accmo |
[ 2500572017 | VA DON PRIMO MAZZOLAR | 8% | accmo |
1 25/05/2017 | VIA GIUSEPPE DOSSETT! | BP | ACCIAIO |
[ 250612017 | VICOLO BAGCHINI MARIO [ B | accmo |
| 26/0/2017 | LOCALITA' VAIO | 8P | acciaio |
[ 2500572017 | VIA DELNEVO [ 8 | accmo |
[ 25105/2017 | VIA OTTO MULINI | v | acomo ]
[ 25/06/2017 | VIAPASTRENGO | wp | Acciao |
[ zsi08r2017 | ViaS. FAUSTINO | 8P | acomo |
[ 2500512017 | VIAENZO FERRARI | P |__acoimio |
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* AP = rete in Alla Pressione; MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione
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Iseriz. albo soc. coop, a mutualith prevatente n® AIDS548
Cap. soc, e riserve (al 31712/2015); € 116897508
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CPL CONCORDIA Soc, Coap.

Via A, Grandi, 39 - 41833 Goncordia /S, {Mo) - ITAEY

tel. +39.8535.616.11 - fax +39.8535.6(6.300

matl: info@cplit - pec: cplconcordiasoccoop@legalmailit

Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZ0

www.cpl.it

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

IMPIANTO DI: ~ FIDENZA COMUNE Di:  FIDENZA

DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
| 25/06/2017 | VIA LOMBARDI R. T
| 250512017 | VIA SPADOLINI | 8 | accmo |
I 25/05/2017 ! VIA ANTINI l BP [ ACCIAIO |
| 2510512017 | VIA DAL VERME | 8P | acciao |
[ 25/05/2017 | VICOLO ZUCCHERI | # | acomo |
[ 2510512017 | VIA DELLA FONDERIA | | accmo |
[ 26/05/2017 | TANGENZIALE SUD | BP l ACCIAIO ]
1 25/0672017 l ViA SAN MICHELE CAMPAGNA ! BP l AGCCIAID !
! 25/05/2017 | LOGALITA' MONFESTONE [ BP | PE i
| 25/05/2017 | STRADA DI SAN GIACOMO i BP [ PE J
| 25/05/2017 ] VIA A. DA BRESCIA [ BP | ACCIAID §
] 250512017 i VIA MARTIRI DELLE CARZOLE | BP l ACCIAID [
[ 2670572017 | VIA CARDANG | W | acomo |
[ 2510512017 | VIA C. MAMBRIANI | 8" | accmo |
l 25/05/2017 [ VIA MARTIRI DELE FOIBE f MP | PE J
[ 2500572017 | VIAMILANO | M T acciai0 |
| 25052017 ’ VIA BACCHINI BENEDETTO [ BP | AGCIAIO ]
[ 2500572017 | ViA BUOZZI 1 8 | accmao |
| 25/05/2017 | VIAOTTO MULINI |owp pE i

* AP = refe In Alla Pressicne; MP = rete In Media Presslone; BP = rete in Bassa Presslone pag. 4
— Energy improving life |
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CPLCONCORDIA www.cplit

CPL CONCORDIA Soc, Coop.

Vin A Grondi. 39 - 41033 Concordia s/5, (Mo} - [TALY Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas
tel. +39.0535.618.1 - fax +39.0535616.300

matt: info@cplit - pec: epleancordiasoccoop@legalmailit

Allegato N1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

IMPIANTO DI:  FIDENZA

COMUNE DI FIDENZA

DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE MATERIALE
Toliale reta veriilcata (ml.): AP 0
Totale rate verificata {mL): MP 31114
Totale rete verlficata {ml.): BP 24,542

i Tecnico che ha svoito I'attivita:

Glacomo Guaiumi

guo,i,ﬂ ,,‘ 8{‘51?,0‘.....9

* AP = rate [n Alla Pressione; MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressions pag. &
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CPL CONCOROIA Soc. Coop.

Via A, Brandi, 39 - 41033 Concordfa /5. (Mo) - ITALY

tel. +33@535.616.111 - fax +38,8535616.300

mail: info@cplit - pec: cplconcerdiasoccoop@legalmail it

www.cpl.ik

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

IMPIANTO DI:  FIDENZA COMUNEDI:  FIDENZA
DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
| 22/06/2017 | LOCALITA' TABIANO-C. GUARDA | ow | e ]
[ 2210512017 | FRAZIONE RIMALE | owp | e |
| 22105/2017 | LOCALITA' VAIO | w | e |
| 2210512017 | VIA PIEVE CUSIGNANO | w |
| 22/05/2017 | STRADA PROVINCIALE DI GODURO | w | e |
| 22/05/2017 | STRADA DELLA LODESANA | v | e |
| 2210512017 | PiAZZA DUOMO | 8 | accmo |
| 2200512017 | PIAZZA GARIBALDI | B | acciao |
| 2210512017 | PiAZZA VERDI | % | acclaio |
| 23/05/2017 | VIA LBANDINI | 8 | accmo |
| 23/05/2017 | VIA BARABASCHI ] BP | accialo |
| 23105/2017 | VIA CAMPANINI | 8 | accwmo |
| 28005/2017 | VIAGIALDI | B | accmo |
| 28/05/2017 | VIA(MAGGIO | 8 | accmo |
[ 2310512017 | PIAZZALAPIRAG, T
[ 24/05/2017 | LOCALITA' FORNIO | BP [ PE |
| 25/05/2017 | VIA A, ASCARI | | accmo |
| 25/05/2017 | VIA EINAUDI | B | accio |
| 25/05/2017 | STRADA DEL CARRETTO | 8 | acciio |
| 2510572017 | Vi 5. FAUSTING | M| acciao |
| 25/05/2017 | VIAUGO LAMALFA l B> | accmio |
| 26/05/2017 | VIA MONSIGNOR FRANCESCO STRINGHINI | B | acomo |
| 2510512017 | VIANUVOLARI | B | acomo |
| 25/06/2017 | VIA ZAGCAGNINI B. | | acomo |
| 2500512017 | VIAA. ZANI | B | accio |
| 25/052017 | VIAEMILIAEST | 8 | accmo |
| 25/05/2017 | STRADA PROVINCIALE PER SORAGNA | e | acomo |

* AP = rete In Alta Pressione; MP = refe in Medla Pressione; BP = rete in Bassa Presslone

pag. 1
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Cod, Fise. - M. Iscrizione RJ. di Modena - P. IWA; 60154950364
Iseriz. albo soc. coop, a mutualita prevalente n® AIDS548
Cap. soc. e riserve (af 31/12/2015): £ 16.897.506
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, Loop, . v et . . " . .
i e cordia /5. - TALY Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

tel. 43905356161 - fax +39.8535616.300
mall: info@ephit - pec: cplconcordiasoccoop@legalmaitit

Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

IMPIANTO DI:  FIDENZA COMUNE DI:  FIDENZA
DATA VIA ISPEZIONATA PRESSIONE ~ MATERIALE
| 25/05/2017 | VIA BOLOGNA | ™ | acomo |
| 26/05/2017 | VIA CASSANI P. | MP | ACCIAID |
| 2510512017 | VIA PONTE NUOVO | wp | e I
| 260572017 | VIAF. CAVALLOTTI | M | s |

Totale rete verliicata (mk.): AP 0
Totale rete verificata {ml.): MP 10.872
Totale rete verificata (ml}): BP 1.857
' [l Tecnico che ha svolto Tattivita:
Giacomo Gualumi
gm‘{,ﬂ .‘ al'aaa._s
* AP = role In Alta Pressione; MP = rete In Medla Presslone; BP = rete In Bassa Presslone pag. 2
“Energy improving life |
) o & w0 Cod. Fise. ~ M. Iscrizione R1. di Modera - P, IVA: G0I54950364
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Iseriz. albo sec. coop. a mulualita prevalente n® Al05548
SABIOG 1050901 Cap. soc. e riserve {al 31/12/2015); € 116.897506
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CPL CONCORDIA

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A, Grandi, 39 - 41633 Concordia s/5. (Mo) - ITALY
tel, +39.0535 81611 - fax +390535.516.300

mait: info@cplit - pec: cpleoncordiasoccoop@legalmail it

roup

www.cplit

Servizio di ricerca sistematica delle dispersioni gas

ALLEGATO N°3 - SEGNALI RILEVATI E CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI RISCONTRATE

IMPIANTO Di: FIDENZA

COMUNE DI: FIDENZA

Fase di Prelocalizzazione

Fase di Localizzazlone

CLASSE
DATA Via Cobice CONCENTRAZIONE Esi CONGENTRAZIONE RIFERIMENTO
SecnaLe MassIMA " Massima | DISPERSIONE | pocumenro
| 221052017 [ Pieve Cusignano, 36 | 66-013 | 20pPM || Localz. | 1owvoL | c | s37 |
| 231052017 | Via G. Bondi, 17 | 66-014 | @M |[ Localz. |  BwvoL | A1 | 838 |
| 24/05/2017 [ Via Borghesl (Ospedate) | 66-015 | 22pPM || Localiz. | 8%voL | G | 833 |
| 2410512017 [ Locallta Fornio | 66-016 | 3pPm || Localz. | 1100rM_ | G | e3d0 |
| 24/05/2017 [ Via Mazzini incr. Marconi | 66-017 | 43ppm || localz. | 2s%voL | c | eaa1 |
¥ tecnico che ha svolto I'attivita:
Glacomo GUAIUMI
q&mm .‘ C:‘p.rxah-—!:
¢ Q
———  Energy improving life |
£, 2 @ q < Cod, Fisc, - M, {scrizione R1 di Medena - P, IVA: DDIS4950364
%gig T e i‘"‘- 1 Iscriz. alba soc. conp. a rautualith prevalente n® 95548
UK ER 500001 LRUENS0 4t BHSASI89I SAL008 15055001 Cap. soc. e riserve (al 31/12/2015): € H6.097.506







Data creazione: 18.04,2007 - VeMa

CERTIFICATO DI TARATURA Ultima modifica: 18.09,2007 - VeMa

&

Carlilzaty URLER 8O deod

Certificato numero 37903

Strumento Rack IR Numero di serie Huberg 12670

Descrizione della procedura di taratura

La calibrazione dello strumento viene effettuata misurando la risposta def sensore di rilevamento rispetto a
concentrazioni note. Errore ammissibile per lo strumento come specificato nei datasheet dello strumento
stasso.

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 10000 ppm CH4

Fondo

Concentrazione | Rispostal | Risposta?2 RispostaS Risposta [ Errore Errore
scala campione {ppm) {ppm) (ppm) media | massimo | massimo
{ppm) {ppm) (ppm) (ppm) | (% F.s.}

1000 0 0 0 0 0,00 0,60 0,00
1000 1000 999 1001 1003 1001,00 3,00 0,30
Incertezza 0,30 %
Massimo errore % 0,30 % Fs
' Condizioni ambientali di taratura
Temperatura : 21 °C
Pressione ¢ 1013 mBar
Umidita 42 %
Boibole di gas campione utilizzate per la taratura®
Gas Matricola Scadenza GAS
1000 PPM 034950 10/01/2017 CH4
Esito della taratura POSITIVO Prossimo intervento di taratura s 3/10/2017
Data taratura 3/10/2016 Responsabile taratura v Foldi Andrea
1 1 certificati di analisi si possono scaritare dal sito Huberg all'indirizzo http:/ fwww.huberd.com/ certificati
HIJBERG S.a.s, - Huber Glinther & C. « Slstemi dF sicurezza gas ed acqua » Via Coperaico, 18 « T ~ 39160 Bolzana
Tel: (+39} 0471 / 936011 « Fax: (+39) 0471/ 205037 « E - Mall: huberg@huberg.com « Wab: http://www.huberg.com
M. Reg. Imprase BZ, Codice Fiscale e Partita IVA 61279940215
Ti\Intranet\Certiflcati dif taratural37903.doc Paglna £ di 2







CERTIFICATO DI TARATURA

Certificato numero 38031

Strumento

Desciizione della procedura di taratura

Metrex2 ATEX

Data creazione; 18.04.2007 - VeMa
Uitima modificas 16,04.2007 - VeMa

Numero di serie Huberg

a5

Farutfiato (WHIEH-EED 400

17046.16

La calibrazione dello strumento viene effettuata misurando fa risposta del sensore di rilevamento rispetto a
concentrazionl note. Emore ammissibile per lo strumento come specificato nei datasheet dello strumento

stesso.

Yerifica dello strumento nel campo di misura 0 + 10000 ppm CH4

Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta3 | Risposta | Errore Eitore
scala campione {ppm) {ppm) {ppm) media | massimo | massimo
{ppm} {ppm) (ppm) {(ppm) | (% Fs.)
1000 0 0 0 G 0,00 000 | 000
1000 1000 - 950 1000 560 966,67 50,00 5,00
Ihcertezza 5,00 %
Massimo erore % 5,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % vol CH4
Fondn | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta3 | Risposta Errore Errore
scala | camplone (%vol) (Yovol) {%ovoi) {%val) media | massimo | massimo
{%val) {%evol) (%vol) | (% F.s.)
10 0 0 0 0 ~ 0,00 {1,00 0,00
10 2,2 2,2 2,2 2,2 2,20 0,00 0,00
100 100 100 100 100 100,00 0,00 0,00
Incertezza 0,00 %
Massimo errore % 0,00 % Fs
Verifica deflo strumento nel campo di misura 0 + 100 % LIE {0 = 4,4 % vol) CH4
Fondo | Concentrazione | Rispostal | RIsposta2 | Rispasta3 | Risposta | Errore Errore
scala | camplone (%LIE) {%LIE) (%LIE) (%LIE) media | massimo | massimo
{%LIE) {%LIE) {%LIE) | (% Fs.)
10 0 0 0 0 0,00 2,00 0,00
10 2 2 2 2 2,00 0,00 0,00
100 50 5l 51 51 55,00 1,00 1,00
Incertezza 1,00 %
-} Massimo errore % 1,00 % Fs
HUBERG S.a.8. - Huber Glnther & C, « Sistam dl sicurezza gaé ed acqua » Via Copernlto, 18 « 1 - 39140 Bolzzno -
Tel: (+39) 0471 / 936011 » Fax: {+39) 0471 / 205037 « E - Mall: huberg@huberg.com » Web: hitp:ffwww. huberg.com
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CERYIFICATO DI TARATURA

Dala creazlpne: 18.04.2007 - VeMa

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 10000 ppm C3H8

Eerttirstn UHIRIRLED 5009

Fondo! Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta | Rlsposta " Errore Errore
scala campione {ppm) (ppm) 3(ppm) | media | massimo | massimo
{ppm) {ppm) {ppm) (ppm} | (% Fs)
10000 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
10000 8000 8200 8200 8200 8200,00 200,00 2,00
Incertezza 2,00 %
Massimo errore % 2,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo dl misura 0 = 100 % vol C3H8
Fondo| Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta ' Risposta Errore Errore
scala | campione (%%vo!) (%vol) (Y%vol) 3 {%vol) media massimo { massimo
(%val) {Y%vol) (%vol) | (%Fs.)
10 { 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10 0,8 038 0.8 08 0,80 0,00 0,00
100 100 100 100 100 100,00 0,00 0,00
Incertezza 0,00 %
Massimo errore % 0,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % LIE C3HS (0 + 1,7 % vol)
Fondo| Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta | Risposta Errore Errore
scala | campione (%LIE) {%LIE) {%LIE) 3 (%LIE) media massimo | massimo
{Y%LIE) o (%LIE) (%LIE) | (% Fs)
10 0 0 0 g 6,00 0,00 0,00
100 47 48 48 49 48,33 2,00 2,00
Incertezza 2,00 %
Massimo errore % 2,00 % Fs

Condizioni ambientali di taratura

Temperatura : 21 °C
Pressione 1 1013 mBar
Umidita 1 42 %

Docurnentol
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CERTIFICATO DE TARATURA

Dala cearione: 16.04.2007 - VeMa
Ukima mexdifica; 16,04,2007 - VeMa

Bombole di gas campione utilizzate per la taratura®

Concentrazione N.Serie Scadenza Gas
1000 PPM 034950 10/01/2017 CH4

2,2 % VOL 061398 20/12/2016 CH4

100 % VOL 001559 12/11/2018 CH4

8000 PPM 120703 05/02/2018 C3H8

99,9 % VOL 004660 21/11/2017 C3H8

Esito defla taratura  : POSITIVO Prossinmo intervento di taratura s 20/10/2017
Data taratura 1 20/10/2016 Responsablle taratura 1 Meli Thomas

f

analis] si pesspno scaricare dal sito Huberg all'Indirlzzo hitp:/ fwnswaw huberg.com/ certificat!
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